
CENTRO DE ENSINO, ACOLHIMENTO E MEMORIAL HUCAM CCS-UFES 
 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES  PARA INSTALAÇÕES DE ALARME     -     ARQUIVO 258-C-M-AL1.doc                                                Pagina 1  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES PARA INSTALAÇÕES  

DE ALARME 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] ecb38ed9e2bbd95de74fecdc79bf7616838469c867314b30a8b259016c132793



CENTRO DE ENSINO, ACOLHIMENTO E MEMORIAL HUCAM CCS-UFES 
 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES  PARA INSTALAÇÕES DE ALARME     -     ARQUIVO 258-C-M-AL1.doc                                                Pagina 2  

1. GENERALIDADES 
 

- Todas as instalações de alarme, elétricas e telefônicas serão executadas com todos os condutores, 
eletrodutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados as estruturas de 
suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência. Todos os eletrodutos e caixas serão 
instalados em perfeito esquadro com as superfícies de paredes, teto e piso.  
 

- Os eletrodutos com cabos de alarme serão exclusivos do sistema de segurança, não se admitindo 
compartilhamento com outros sistemas. 

 
            - O Contratado executará os trabalhos complementares ou correlatos da instalação do 
sistema de alarme, tais como: rasgos e composição de alvenaria, pintura de eletrodutos, bem 
como arremates decorrentes das instalações elétricas e telecomunicações 
 

- Caberá ao Contratado interligar o sistema de alarme com a linha telefônica fornecida pela 
EBSERH. 

 
- Caberá ao Contratado, além do fornecimento e instalação do sistema completo, também a sua 

configuração e programação (de acordo com o plano de segurança definido pela EBSERH), testes e 
verificações finais, além do treinamento de operação completa do sistema a pelo menos 02 ( duas) pessoas 
da EBSERH. 

 
- Todas as partes metálicas do sistema, incluindo tubulações e caixas serão aterradas. 
 

- O Instalador, no final da execução, deve providenciar o projeto “AS BUILT”, com as devidas 
correções sobre o projeto original, através do fornecimento de jogo de cópias e do arquivo eletrônico 

gerado em CAD. 
 
 
2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

 
- As especificações de serviços consistem na implantação do sistema de alarme no  EDIFÍCIO ,  

abrangendo toda a infra-estrutura necessária.  
 
 - As interligações da central de alarme com todos os componentes do sistema, serão executadas 

através de eletrodutos de PVC Rígido. 
 

  
3. DISPOSIÇÕES FINAIS : 
 

6.1  Garantia de fornecimento : Todo o material , equipamentos e instalações do Sistema 
de Alarme deverão ser objeto de garantia por 12 ( doze ) meses , contados a partir da 

data de aceite definitivo da Obra por parte da EBSERH . 
 

6.2 As- Built das Instalações :  Ao final das instalações , todas as plantas do projeto devem ser 

atualizadas e fornecido o projeto em cópia de papel sulfite  e em arquivo eletrônico 
(compatível com o Autocad ) . Deverá ser deixada a cópia do projeto das instalações , com a 

correta marcação e identificação de todos os pontos junto à Central de Alarmes na sala de 

Segurança . 
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6.3 Testes finais e treinamentos : O Instalador , no final da execução , deve testar todo o 
Sistema e seus recursos na Presença da Fiscalização . Deverá ainda realizar treinamento com o 
Grupo de funcionários designados pela EBSERH , constando de : 

- Curso Teórico 
- Curso Prático com Operação de todo o Sistema 
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