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" - e ART de Obra ou Servigo
et we e saw . CREA-ES 1820200098404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
RONILZA NASCIMENTO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0802310800
Registro: ES-006655/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 32479123000143
Rua: AVENIDA FERNANDO FERRARI Ne:

Complemento: CEP: 29075910

Cidade: VITORIA UF: ES Bairro: GOIABEIRAS

Telefone: 2733121715

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RODOVIA RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS Ne:

Complemento: Bairro: LITORANEO Quadra Lote

Cidade: SAO MATEUS UF: ES CEP: 29932540

Data de inicio:  01/09/2020 Prev. Término:  31/12/2020 Coord. Geogr.:

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ:32479123000143
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1 Dimensao/Quantidade: 426,3 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - EDIFICAGOES

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 106 - EDIFICAGAO FINS ENSINO

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 5 - PROJETO DE PREV.COMBATE INCENDIO

Apbs a conclusédo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DE PROJETO DE PROTE(;AO CONTRA INCENDIO E PANICO DA EDIFICAQAO DE SALAS DE AULA E LABORATORIO DE LICENCIATURA E EDUCA(;AO
NO CAMPO, COM AREA DE 426,30M2.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

RONILZA NASCIMENTO - CPF: 79695922791

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CPF/CNPJ: www.creaes.org.br - creaes@creaes.org.br ﬂc REA' Es
T e

32479123000143 tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 20/10/2020 Data de pagamento: 28/10/2020 Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: 140000000006950251



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
PROTOCOLO DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrénica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES n° 1.269 de 30/08/2018, por

RONILZA NASCIMENTO - SIAPE 1998787

Coordenacao de Projetos e Orgamentos - CPO/DPF/SI

Em 07/11/2022 as 16:42

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/598919?tipoArquivo=0
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[ ) PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO o)
ESCALA 1:100
AREA LIVRE
< SIMB. NOME DA EDIFICACAO AREA(m?) SIMBOLOGIA
AUDITORIO 911,00 /A EXTINTOR DE GAS CARBONICO — 5B8:C (CO2)
SUB 1 | SUBESTAGAO Of 37,63 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO — 20B:C (PQS)
- —
BLOCO A 1.824,60 -
2h 2h o © SALAS DE AULA DO DCAB/DCS 0T A EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA — 2A — (AP)
BLOCO B| LABORATORIOS DO DCAB/DCS 01 1.184,19
o =y HIDRANTE SIMPLES
> | BLOCO C | LABORATORIOS DO DCAB/DCS 02 1.228,50
oh " L TBLOCO £ | SALA DE PROFESSORES DO DCAB/DCS 568,76 i ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
< SUB 2 | SUBESTAGAO 02 37,63
o ‘ PAREDE ANEXO BLOCO E 80,22 mmmd)mm DREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
\ SUBPREFEITURA 941,44
I
LANTA BLOCO | | LABORATORIO DE ANATOMIA 807,30 mmmmsd| SADA FINAL DA ROTA DE FUGA
PLANTA CABINE DE MEDIGAO 12,94 [s12] PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA, CONFORME NT14,/2010
Teto RESTAURANTE UNIVERSITARIO 1.947,28
Y 2 S ADMINISTRAGAQ CENTRAL 1.284,00 NOTAS
Luminaria SUB 6 | SUBESTAGAO 06 37,65 [ ] EXISTENTE
Q COLEGIADOS /SUGRAD 878,85 1 — CONFERIR MEDIDA NO LOCAL.
- = 2— 0S MATERIAIS, SERAO ADQUIRIDOS EM EMPRESAS CADASTRADAS NO CORPO DE
= ] CANTINA 422,40 oo e
BIBLIOTECA CENTRAL 2.895,65 3—AS MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO, DEVERAO POSSUIR CERTIFICADO DE
SUB 3 | SUBESTAGAO 03 3763 MARCA DE CONFORMIDADE ABNT CONFORME PRECEITUA A NBR 11861.
Piso ’ 4— A SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, DEVERA SER INSTALADA CONFORME NT14—CBMES.
BLOCO A | SALA DE PROFESSORES DO DMA/DCN 568,76 5 — E OBRIGATORIO A INSTALAGAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA
Piso fﬁ ho ho ANEXO BLOCO A 80,22 ATMOSFERICA (SPDA), EM EDIFICAGOES CONFORME PREVISTO NA NBR5419
RESERVATORIO/CASA DE BOMBAS 16,04
hi hi “ BLOCO B| SALA DE AULA DMA/DCN/DECH/DETEC/DCEL 01 1.715,09
© |BLOCO C| SALA DE AULA DMA/DCN/DECH/DETEC/DCEL 02 917,43
VISTA LATERAL O | SUB 5 | SUBESTACAO 05 37,63
E BLOCO D | LABORATORIOS DMA/DCN/DECH,/DETEC/DCEL 01 924,66
DETALHE INSTALACAO PONTO BLOCO E | LABORATGRIOS DMA/DCN,/DECH/DETEC/DCEL 02 | 1.414,95
= = BLOCO G| SALA DE PROFESSORES DECH/DETEC/DCEL 568,76
ILUMINACAO DE EMERGENCIA ~ Sevesca /DETEC/
ANEXO BLOCO G 80,22
BLOCO O| LICENCIATURA E EDUCAGAO NO CAMPO 426,30
SUB 4 | SUBESTACAO 04 37,63
SUPGRAD 775,17
NOTA: < —
© | BLOCO A | PGS GRADUAGAG EM AGRONOMIA 1.135,04
1— AS LUMINARIAS DEVERAD SER INSTALADAS o [Bloco B Pos crADUAGRO EM BIOLOGIA 1135.04
NO MINIMO A 2,50m DE ALTURA DO PISO <
SIELK SUBESTACAO 07 37,63
2— A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DQOIS PONTOS DE ILUMINAGAO BLOCO C| pOS GRADUAGAO EM EDUCAGAO 835,77
AMBIENTE £ EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA DA INSTALACAO BLOCO D | PGS GRADUACAO EM ENERGIA 959,70
DESTES EM RELACAO AO NIVEL DO PISO
3—PARA DIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA AREA TOTAL DAS ED\F\CAQ@ES 26.803,91
FOI CONSIDERADO UM FLUXO LUMINOSO DE 160Im

LEGENDA
INICIO DE ASSENTAMENTO

TETO:

| - FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO COM ESTRUTURA DE FIXACAO METALICA. - ALT. DE INSTALACAO:
3,50M.

2 - FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO COM ESTRUTURA DE FIXACAO METALICA. - ALT. DE INSTALACAO:
3,00M.

PISO :

| - 4 . ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE, NA COR NATURAL ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, JUNTAS A CADA M|,

2 - CERAMICA TIPO PORCELANATTO 45X45CM, NA COR BEGE, MARCA DE REF. ELIANE COR CARGO PLUS BONE,
ACABAMENTO ACETINADO, JUNTAS DE 3MM. REJUNTE NA COR BEGE.

3 - PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20XI0CM, ESP. 6CM.

PAREDES:

| - EMASSADAS E PINTADAS NA COR BRANCO GELO.
2 - PASTILHA DE PORCELANA CERAMICA 5X5CM, COR BRANCO.JUNTAS DE 3MM E REJUNTE NA COR BRANCO.
PAREDE EM DRY WALL, PINTADA E EMASSADA, NA ALTURA DE 3,50M.

ESQUADRIAS:

- PORTAS

Pl - 60X160, PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO. FECHADURA LIVRE/OCUPADO.

P2 - 80x210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA, COM MARCO, BATENTES, GUARNICAO E FECHADURA CROMADA,
TIPO LIVRE-OCUPADO PARA BANHEIRO.

P3 - 80X210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA,
GUARNICAO E FECHADURA CROMADA, TIPO LIVRE-OCUPADO PARA BANHEIRO.

P4 - 80x210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA,
TIPO SIMPLES.

P5 - 120x210, PORTA DE ABRIR INTERNA DUAS FOLHAS EM MADEIRA SEMI-OCA,
FECHADURA CROMADA, TIPO SIMPLES.

P6 - 70x210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA,
TIPO SIMPLES.

PCI - 310X210, PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO
MARCO E VIDRO NA INCOLOR ESPESSURA DE 6MM.

COM PLACA DE ACO INOX NA BARRA, COM MARCO, BATENTES,
COM MARCO, BATENTES, GUARNICAO E FECHADURA CROMADA
PARA PINTURA, COM MARCO, BATENTES, GUARNIGAO E

COM MARCO, BATENTES, GUARNIGAO E FECHADURA CROMADA

NA COR PRETA, TODAS AS ESQUADRIAS COM MARCO E CONTRA

- JANELAS
JI - (24) 155XI100X110, JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA, TODAS AS ESQUADRIAS COM MARCO E
CONTRA MARCO E VIDRO INCOLOR ESPESSURA DE 6MM.

J2 - (3) I35XI00XI10, JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA, TODAS AS ESQUADRIAS COM MARCO E
CONTRA MARCO E VIDRO INCOLOR ESPESSURA DE 6MM.

Bl - (8) 0,75%0,55, JANELA MAXIM' AR EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA COM MARCO E CONTRA MARCO E VIDRO MINI BOREAL
ESPESSURA 6 MM.

B2 - (2) 0,75x0,55, JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETO COM MARCO E CONTRA MARCO E VIDRO INCOLOR
ESPESSURA 6MM.

OBS.: O NIVEL +0.00 A QUAL SE REFERE O PROJETO E O NIVEL DA PASSARELA EXISTENTE, E QUE POR TANTO SERA
NECESSARIO A AQUISICAO DE ATERRAMENTO PARA A EXECUGAO DA OBRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA UNIVERSITARIA

REITOR: PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS

PREFETO: ALESSANDRO MATTEDI

PROJETO:

CAMPUS: SAO MATEUS

CENTRO: CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO

EDIFICACAO:  EIXO 03 — BLOCO O — SALAS DE AULAS E LAB. DE LICENCIATURA E EDUCAGAO NO CAMPO
TIPO: PROJETO PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO (SIMPLIFICADO)

TITULO:

PLANTA BAIXA
DETALHE INSTALACAO LUMINARIA DE EMERGENCIA

RESP. PROJETO: CREA: PRANCHA:
6655—-D/ES
ENG. RONILZA NASCIMENTO
RESP. TECNICO: CREA:
PROJETISTA:
ESCALA: AREA TOTAL: DATA: REVISAO: DESENHISTA:
1/100 426,30 M AGOSTO/2022
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CALA PLOTAGEM

34.37

14.45

0.95

6.27

TEILHA

6.27

0.95

TEILHA

|

7N PLANTA COBERTURA

\/ ESCALA 1:100

PAREDE EM TEXTURA

BRINQUEDOTECA

COR BRANCA

NA| COR | ESP.
1 7 10,40
2 7 11,00
3 7 10,50
t 7 10,30
3 7 10,60
3 7 10,15
7 7 10,20
3 7 10,10
50 | 250 | 0,10
51| 251 10,10
32 1 252 10,10
33 | 253 10,10
>4 | 254 10,10
35 1255 10.10

ESCALA 1:100

/N ELEVAGAO 03
N

PLANTA IMPLANTAGAO

SEM ESCALA

SIMB. NOME DA ED\F\CAQAO AREA(mZ)
AUDITORIO 911,00 N g "
_ [ suB 1 [ sueestato o1 57.63 e | | e Y e 1 7
© |BLOCO A | SALAS DE AULA DO DCAB/DCS 01 1.824,60 EIXO 01 K/ AL RN ’
© | BLOCO B | LABORATORIOS DO DCAB/DCS 01 1.184,19 D s i
>< | BLOCO C| LABORATORIOS DO DCAB/DCS 02 1.228,50 / 0 %
L TBLOCO E | SALA DE PROFESSORES DO DCAB/DCS 568,76 - Fopwe
SUB 2 | SUBESTAGAO 02 37,63 puororo| | A Hc
ANEXO BLOCO E 80,22
SUBPREFEITURA 941,44 .
BLOCO | | LABORATORIO DE ANATOMIA 807,30 /4
CABINE DE MEDIGAD 12,94 /
RESTAURANTE UNIVERSITARIO 1.947,28 CABINE DE MEDIGEO q
N ADMINISTRAGAD CENTRAL 1.284,00 -
(@) " ESTACIONAVENTO \
SUB 6 | SUBESTAGAO 06 37,65 ESTACIONAVENTO
= COLEGIADOS/SUGRAD 878,85 EIXO 02 T Lh BiBLI0TECA
m CANTINA 422,40 SeaE i
BIBLIOTECA CENTRAL 2.895,65 CENTRAL
esTaciONAMENTO
SUB 3 | SUBESTACAO 03 57.63 T e 1 o
BLOCO A | SALA DE PROFESSORES DO DMA/DCN 568,76 SUB 6
ANEXO BLOCO A 80,22 ] |
RESERVATORIO/CASA DE BOMBAS 16,24
“ BLOCO B| SALA DE AULA DMA/DCN/DECH/DETEC/DCEL 01 1.715,09
O |BLOCO C| SALA DE AULA DMA/DCN/DECH/DETEC/DCEL 02 917,43 EIXO 03 %j B 7
O | SUB 5 | SUBESTAGRO 05 57,69 RESERVATORIO MG %
>< | BLOCO D | LABORATORIOS DMA/DCN/DECH/DETEC/DCEL 01 924,66 \O c 10 é A
" [BLoCO £ | LABORATORIOS DMA/DCN/DECH/DETEC/DCEL 02 1.414,95 & 1 = ot
BLOCO G| SALA DE PROFESSORES DECH/DETEC/DCEL 568,76 O G )] [ )] Q
ANEXO BLOCO G 80,22 ESTACIONAMENTO D D ESTACIONAMENTO m_ﬂ‘ ESTACONAMENT?J \
BLOCO O | LICENCIATURA E EDUCAGAO NO CAMPO 426,30 e
SUB 4 | SUBESTAGAO 04 37,63 A consTRUR
SUPGRAD 775,17 s
< — ‘ SUPGRAD ‘ E
O |BLOCO A| POS GRADUAGAO EM AGRONOMIA 1.135,04 E—
O | BLOCO B| PGS GRADUAGAOD EM BIOLOGIA 1.135,04 o o
E SUB 7 | SUBESTAGAO 07 37,63
BLOCO C | POS GRADUAGAO EM EDUCAGAO 835,77
BLOCO D | POS GRADUAGAD EM ENERGIA 959,70
AREA TOTAL DAS EDIFICACOES 26.803,91

17.00

3,09
ANEL VIARIO

N [

7\ PLANTA DE LOCALIZACAO

/

ESCALA 1:500

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA U N |

VERSI

T AR

| A

REITOR: PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS

PREFETO: ALESSANDRO MATTEDI

PROJETO:

CAMPUS: SAO MATEUS

CENTRO: CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO

EDIFICACAO:  EIXO 03 — BLOCO O — SALAS DE AULAS E LAB. DE LICENCIATURA E EDUCAGAO NO CAMPO
TIPO: PROJETO PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO (SIMPLIFICADO)

TITULO:

PLANTA DE COBERTURA
ELEVACAO 03 , PLANTA DE IMPLANTAGAO E LOCALIZACAO

RESP. PROJETO: CREA: PRANCHA:
6655—-D/ES
ENG. RONILZA NASCIMENTO
RESP. TECNICO: CREA:
PROJETISTA:
ESCALA: AREA TOTAL: DATA: REVISAO: DESENHISTA:
1/100 426,30 M AGOSTO/2022
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3.5

BRINQUEDOTECA

LABORATORIO ENSINO QUIMICA, FISICA E BIOLOGIA

COZINHA

[E=A1

HL 0.65 ﬂL

1.55

CALA PLOTAGEM

7N CORTE AA’
U ESCALA 1:100

VIGA

o

RACK

CIRC.

Tl T T

BRINQUEDOTECA

3.5

AREA EXTERNA (PATIO) |

/ \ CORTE BE’
\/ ESCALA 1:100

1]
“ B —
BANH. FEM. PNE ’%ﬂ

CIRCULAGAO

O

Rl

BANH. MASC.

/ \ CORTE CC’
U ESCALA 1:100

PAREDE EM TEXTURA

COR BRANCA

/™ ELEVAGAO 01
N

ESCALA 1:100

PAREDE EM TEXTURA COR BRANCA

 \

LA

LA

4.45

PAREDE EM TEXTURA COR BRANCA

NA| COR | ESP.
1 7 10,40
2 7 11,00
3 7 10,50
t 7 10,30
3 7 10,60
3 7 10,15
7 7 10,20
3 7 10,10
50 | 250 | 0,10
51| 251 10,10
32 1 252 10,10
33 | 253 10,10
>4 | 254 10,10
35 1255 10.10

ESCALA 1:100

/N ELEVAGAO 02
N

ESCALA 1:100

7\ ELEVAGAO 04
N

LEGENDA

INICIO DE ASSENTAMENTO

TETO:

| - FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO COM ESTRUTURA DE FIXACAO METALICA. - ALT. DE INSTALACAO:
3,50M.

2 - FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO COM ESTRUTURA DE FIXACAO METALICA. - ALT. DE INSTALACAO:
3,00M.

PISO :

| - 4 . ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, TIPO GRANILITE, NA COR NATURAL ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, JUNTAS A CADA M|,

2 - CERAMICA TIPO PORCELANATTO 45X45CM, NA COR BEGE, MARCA DE REF. ELIANE COR CARGO PLUS BONE,
ACABAMENTO ACETINADO, JUNTAS DE 3MM. REJUNTE NA COR BEGE.

3 - PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20XI0CM, ESP. 6CM.

PAREDES:

| - EMASSADAS E PINTADAS NA COR BRANCO GELO.
2 - PASTILHA DE PORCELANA CERAMICA 5X5CM, COR BRANCO.JUNTAS DE 3MM E REJUNTE NA COR BRANCO.
PAREDE EM DRY WALL, PINTADA E EMASSADA, NA ALTURA DE 3,50M.

ESQUADRIAS:

- PORTAS

Pl - 60X160, PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO. FECHADURA LIVRE/OCUPADO.

P2 - 80x210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA, COM MARCO, BATENTES, GUARNICAO E FECHADURA CROMADA,
TIPO LIVRE-OCUPADO PARA BANHEIRO.

P3 - 80X210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA, COM PLACA DE ACO INOX NA BARRA, COM MARCO, BATENTES,
GUARNICAO E FECHADURA CROMADA, TIPO LIVRE-OCUPADO PARA BANHEIRO.

P4 - 80x210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA, COM MARCO, BATENTES, GUARNICAO E FECHADURA CROMADA
TIPO SIMPLES.

P5 - 120x210, PORTA DE ABRIR INTERNA DUAS FOLHAS EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA, COM MARCO, BATENTES, GUARNICAO E
FECHADURA CROMADA, TIPO SIMPLES.

P6 - 70x210, PORTA DE ABRIR INTERNA EM MADEIRA SEMI-OCA, PARA PINTURA, COM MARCO, BATENTES, GUARNICAO E FECHADURA CROMADA
TIPO SIMPLES.

PCI - 310X210, PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA, TODAS AS ESQUADRIAS COM MARCO E CONTRA
MARCO E VIDRO NA INCOLOR ESPESSURA DE 6MM.

- JANELAS

JI - (24) 155XI100X110, JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA, TODAS AS ESQUADRIAS COM MARCO E
CONTRA MARCO E VIDRO INCOLOR ESPESSURA DE 6MM.

J2 - (3) I35XI00XI10, JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA, TODAS AS ESQUADRIAS COM MARCO E
CONTRA MARCO E VIDRO INCOLOR ESPESSURA DE 6MM.

Bl - (8) 0,75%0,55, JANELA MAXIM' AR EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETA COM MARCO E CONTRA MARCO E VIDRO MINI BOREAL
ESPESSURA 6 MM.

B2 - (2) 0,75x0,55, JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO NA COR PRETO COM MARCO E CONTRA MARCO E VIDRO INCOLOR
ESPESSURA 6MM.

OBS.: O NIVEL +0.00 A QUAL SE REFERE O PROJETO E O NIVEL DA PASSARELA EXISTENTE, E QUE POR TANTO SERA
NECESSARIO A AQUISICAO DE ATERRAMENTO PARA A EXECUGAO DA OBRA.
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